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EC-II 室外机日常清理 

室外机上的过滤网经常会被灰尘、柳絮等堵住，严重影响散热效果，需要经

常检查并清理。一般半个月左右检查一次，在春秋季节或者当地灰尘太重（比如

周围有建筑工地），检查需要更频繁一些。 

拆下过滤网上部的 3 颗螺钉，向上拔出过滤网，再用水将过滤网上的灰尘等

冲洗干净。如果散热管道和散热片上覆盖了大量的灰尘和柳絮等，需要用刷子清

理干净。 

 

 

 
 

若室外机摆放在阳台或十分危险的地点，取放过滤网时务必注意安全！！ 


